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VERIFICA DEL TAGLIANTE ALLA BASE 
 

PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 
 

Dir MStr MSLU MEcc,SLU MSLD MEcc,SLD %T.MEcc ΣVEd,SLU 
 [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [N·s2/m] [%] [N] 

X 124.651 47.816 45.410 47.816 45.410 94,97 143.210 
Y 124.651 47.816 45.068 47.816 45.068 94,26 133.836 
Z 124.651 0 0 0 0 100,00 0 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
MStr Massa complessiva della struttura. 
MSLU Massa eccitabile allo SLU. 
MEcc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MSLD Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z. 
MEcc,SLD Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MEcc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 
ΣVEd,SLU Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU. 

 
La massa complessiva della struttura MStr è pari a 124.651[N·s2/m] 
 
 
 

 
 

Spettro sismico di progetto. Evidenziato il valore dell’accelerazione 
 
Il calcolo semplificato del tagliante alla base dà come risultato una forza di: 
F = 124˙651[N·s2/m]*1,266[s2/m] = 157˙808,16[N] 
Dalle analisi effettuate con il codice di calcolo “Acca Edilus”  risulta che i taglianti alla base nelle due direzioni 
X e Y, valgono rispettivamente 143˙210,00[N] e 133˙836,00[N]. 
Il valore stimato di 157˙808,16[N] si può considerare rispettato con buona approssimazione. 
 
 
 
 


